
SCHEMI ELETTRICI IMPIANTO

FILTRI FUMO QSLAVE

QUADRO DI COMANDO CON PLC,

MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE

E PRESSURIZZATORE SINGOLO E DOPPIO

MODEL TYPES:

QSlave-PLCmicro Impianto con pressurizzatore 3000

QSlave-PLCmicro2 Impianto con doppio pressurizzatore 3000

QSlave-PLCmicro400 Impianto con pressurizzatore 4000
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(-) SEGNALE PROVENIENTE DA CENTRALE DI RIV. INCENDI (NC)
24V DC OK SU QUADRO

ATTIVAZIONE AUTOTEST DA REMOTO

BATTERIA SCARICA QUADRO

(-) BUS ESPANSIONE
CONTROLLO VELOCITÀ PRESSURIZZATORE/I
RIVELAZIONE FUMI DA NON UTILIZZARE (DISATTIVATO)

(+) BUS ESPANSIONE

ANOMALIA BATTERIA QUADRO

(-) SENSORE DI PRESENZA POSIZIONATIO NEL LOCALE FILTRO (NC)
(-) CONTATTI MAGNETICI DI CONSENSO PORTE CHIUSE (NC)

(+) SEGNALE PROVENIENTE DA CENTRALE DI RIV. INCENDI (NC)
(-) MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE

 (-) BUZZER/SEGNALE/SIRENA DI ALLARME SUPPLEMENTARE

(-) GUASTO GENERALE

(+) ALLARME OTTICO ACUSTICO
(+) BUZZER/SEGNALE/SIRENA DI ALLARME SUPPLEMENTARE
ELETTROMAGNETI

SEGNALE MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE

(-) ALLARME OTTICO ACUSTICO

(+) MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
(+) CONTATTI MAGNETICI/SENSORE DI PRESENZA (NC)

NEGATIVO BATTERIE TAMPONE

NEGATIVO ALIMENTAZIONE  PRESSURIZZATORI / ELETTROVENTOLE
POSITIVO BATTERIE TAMPONE

POSITIVO ALIMENTAZIONE  PRESSURIZZATORI / ELETTROVENTOLE

TERRA: QUADRO DI COMANDO 220V

FASE: ALIMENTAZIONE  QUADRO DI COMANDO 220V
NEUTRO: ALIMENTAZIONE  QUADRO DI COMANDO 220V

MORSETTI PASSANTI 1+2 MASSIMA SEZ. CAVO 6 mmq

MORSETTI PASSANTI 1+1 MASSIMA SEZ. CAVO 4mmq

MORSETTI A DUE PIANI MASSIMA SEZ. CAVO 2.5 mmq
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