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MODEL TYPES:

QSlave-SF Impianto con pressurizzatore 3000

QSlave-SF-T Impianto con pressurizzatore 3000 e temporizzatore

QSlave-SF2 Impianto con doppio pressurizzatore 3000

QSlave-SF2-T Impianto con doppio pressurizzatore 3000 e temporizzatore

QSlave-SF400 Impianto con pressurizzatore 4000

QSlave-SF400-T Impianto con pressurizzatore 4000 e temporizzatore
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MAGNETI DI CONSENSO PORTE CHIUSE (NC)

RIPORTO SEGNALE: MANCANZA RETE 220V
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’

NEGATIVO BATTERIE TAMPONE

NEGATIVO ALIMENTAZIONE  PRESSURIZZATORI / ELETTROVENTOLE
POSITIVO BATTERIE TAMPONE

POSITIVO ALIMENTAZIONE  PRESSURIZZATORI / ELETTROVENTOLE

TERRA: QUADRO DI COMANDO 220V

FASE: ALIMENTAZIONE  QUADRO DI COMANDO 220V
NEUTRO: ALIMENTAZIONE  QUADRO DI COMANDO 220V

MORSETTI PASSANTI 1+2 MASSIMA SEZ. CAVO 6 mmq

MORSETTI PASSANTI 1+1 MASSIMA SEZ. CAVO 4mmq

MORSETTI A DUE PIANI MASSIMA SEZ. CAVO 2.5 mmq

(-) ALIMENTAZIONE MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
RIPORTO SEGNALE: MANCANZA RETE 220V
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 L  N  G           Da quadro generale 220V*

2x1          Pulsante In serie con segnale di Attivazione da Centrale (NC)    5 e 6 
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15 e 16         Riporto segnale mancanza rete

41 e 42 (K4)          Riporto segnale Impianto attivo (opzionale)
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2x1          Segnale di Attivazione da Centrale (NC)    5 e 6 

R1 R2 R3         Riporto segnale di Guasto Cumulativo (opzionale a carico del committente)
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INCENDI 2-4 ZONE

5 e 6           Attivazione quadro

15 e 16          Riporto segnale mancanza rete

L  N  G               Da quadro generale 220V*
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41 e 42 (K4)         Riporto segnale Impianto attivo
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